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1. Premessa 
 

1.1 Cos’è l’Amianto 
 

L’asbesto è una roccia minerale con una struttura finemente fibrosa ed è noto 
comunemente con il generico nome di amianto. Le fibre sono sottili, soffici, pieghevoli, 
incombustibili ed hanno bassa conducibilità termica ed elettrica. 

 
L’origine dello sfruttamento produttivo dell’asbesto si perde nella storia, anche se 
possiamo parlare di un vero e proprio utilizzo in misura significativa solo a partire dalla fine 
dell’ottocento. Il termine amianto è di origine greca e significa “ incorruttibile, indistruttibile”. 
Nel tempo sono stati sfruttati merceologicamente sei differenti tipi di amianto, che si 
distinguono tra loro solo al microscopio per la differente colorazione e conformazione delle 
fibre. 
La conformazione fibrosa dell’asbesto è originata da sali dell’acido silicilico e non è visibile 
ad occhio nudo (è necessario un ingrandimento di circa 150 volte per riuscire a 
distinguerne la sagoma per contrasto). 
 
Dei tipi di asbesto regolamentati il più utilizzato è il tipo serpentino che prende il nome di 
crisotilo; esso presenta caratteristiche refrattarie migliori degli altri ma è più facilmente 
attaccabile da soluzioni acide o fortemente alcaline. 
La caratteristica struttura di queste fibre agevola la separazione delle fibre in altre 
estremamente più sottili e corte, che si liberano nell’aria volatilizzandosi con estrema 
facilità. 
Il grafico illustra i sei differenti tipi di amianto presenti in natura 

 

   

AMIANTO O ASBESTO

SERPENTINO

silicato di magnesio

TREMOLITE
Dal nome della Val Tremola Svizzera

CRISOTILO

(amianto bianco)

ACTINOLITE

ANFIBOLI

Silicati di calcio e magnesio

ANTOFILLITE
Dal greco: garofano

CROCIDOLITE

(amianto blu). Dal greco fiocco di lana

Varietà fibrosa del materiale riebeckite

AMOSITE
(amianto bruno). Acronimo di “Asbestos”

Mines of South Africa ”Nome commerciale dei 

minerali grunerite e cummingtonite
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2. Introduzione 
 
Su incarico del Comune di Canegrate, è stata eseguita un’indagine finalizzata alla 

valutazione della concentrazione delle fibre asbestiformi aerodisperse all’interno dei locali 

del complesso scolastico Aldo Moro in via Redipuglia, 8 nel Comune di Canegrate (MI). 

L’indagine è stata effettuata in quattro punti all’interno dei locali in oggetto, scelti in 

accordo con la Committenza, più precisamente in N.3 aule e N. 1 sbarco scale. 

I rilievi sono stati condotti in data 01 Luglio 2023. 

 

Nota: I pareri riportati nel presente rapporto si riferiscono alle condizioni al momento delle 

indagini ed a quelle deducibili ed alle informazioni avute dal Committente. 
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3. Riferimenti Legislativi 
 
 

 Legge ordinaria n° 257 del 27 marzo 1992 - “Norme relative alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto”; 
 

 D.M. 06/09/1994 - “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, 
comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla 
cessazione dell'impiego dell'amianto”; 
 

 Deliberazione Giunta Regionale 22/12/2005 n° 8/1526 – Approvazione del “Piano 
Regionale Amianto Lombardia” (PRAL) di cui alla Legge Regionale 29/9/2003 n° 
17; 

 
 D.Lgs. 81 del 09/04/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gazzetta 
Ufficiale Suppl. Ordin. n° 101 del 30/04/2008. 

 
 

4. Tipo di attività e dati generali 
 

Denominazione Complesso Scolastico Aldo Moro 

Sede del monitoraggio Via Redipuglia, 8 – Canegrate (MI)  
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5. Localizzazione dell’intervento  
 

Vista aerea e foto complesso Scolastico Aldo Moro                                  
Via Redipuglia, 8 

Comune di Canegrate (MI)  

 
 
 

 

 
  

Foto 1 Complesso Scolastico Aldo Moro via Redipuglia, 8 - Canegrate (MI)  
(Fonte: Google Map e Street View) 
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6. Punti monitorati 
 
Lo scopo del monitoraggio effettuato è quello di verificare la concentrazione di fibre di 

amianto  eventualmente aerodisperse all’interno dei locali del complesso scolastico Aldo 

Moro di via Redipuglia, 8 nel Comune di Canegrate (MI), mediante campionamenti 

dell’aria (Volume di aria minimo aspirato pari a 3000 l) e successiva analisi chimica in 

laboratorio (Microscopia Elettronica a Scansione) ai sensi del DM 06/09/94 Allegato 2 

Punto B e con apparecchiature tarate e conformi alla norma UNI EN 12919:2001. 

L’indagine è stata effettuata in quattro punti diversi del complesso (N.3 aule e N. 1 sbarco 

scale) ai diversi piani della struttura in data 01 Luglio 2023.  

Nella seguente tabella 1 sono schematizzati i punti di campionamento: 

 

Punto di 

Campionamento 

Nome 

Campione 

Parametro 

ricercato 

Tipo di 

analisi 

Aula piano terra 

(vedasi planimetria) 
P1 

Fibre asbestiformi 
aerodisperse 

Microscopia 
elettronica a 
scansione-

SEM 

Aula piano rialzato 

 (vedasi planimetria) 
P2 

Aula piano rialzato 

 (vedasi planimetria) 
P3 

Sbarco scale piano primo 

(vedasi planimetria) 
P4 

Tabella 1 Punti di misura 

 

 

Il campionamento dell’aria e le analisi svolte sono stati effettuati ai sensi del punto B 

dell’Allegato 2 del DM 06/09/1994.     

Le pompe di campionamento dell’aria sono state poste nei punti di monitoraggio sopra 

citati dotati di grembialini di campionamento inseriti su pinza montata e su trepiede ad 

un’altezza di circa 1,5 m dal piano di calpestio. 

Seguono le planimetrie del complesso in oggetto con indicazione dei punti monitorati 

(Figura 1) e seguono le foto indicanti le misure effettuate (Figura 2). 
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P4 

P2 

P3 
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Figura 1 Planimetrie Complesso Scolastico Aldo Moro via Redipuglia, 8 Canegrate 

Comune di Canegrate (MI)  
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Punto 1 – Aula piano terra Punto 2 – Aula piano rialzato 

 

 

Punto 3 – Aula piano rialzato Punto 4 – Sbarco scale piano primo 

 

Figura 2 Foto Punti di misura Complesso Scolastico Aldo Moro via Redipuglia, 8 Canegrate 

Comune di Canegrate (MI)  
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Nella tabella seguente sono riportate le specifiche dei campionamenti effettuati presso il 

complesso scolastico in oggetto.  

Campione 

Codice 
Data del 

campionamento 
Tipologia 

Campionamento 

Volume 
Campionato 

[ l ] 

Parametro 
ricercato 

Linea di 

campionamento 

Metodica di 

campionamento 

e analisi 

P1 01/07/2023 Ambientale 3199 
Fibre 

asbestiformi 
aerodisperse 

Pompa di 
campionamento e 
porta membrana 

corredato di apposito 
grembialino cilindrico 

Punto B 
Allegato 2 

DM 06.09.1994 

P2 01/07/2023 Ambientale 3057 
Fibre 

asbestiformi 
aerodisperse 

Punto B 
Allegato 2 

DM 06.09.1994 

P3 01/07/2023 Ambientale 3062 
Fibre 

asbestiformi 
aerodisperse 

Punto B 
Allegato 2 

DM 06.09.1994 

P4 01/07/2023 Ambientale 3440 
Fibre 

asbestiformi 
aerodisperse 

Punto B 
Allegato 2 

DM 06.09.1994 

Tabella 2 Specifiche del campionamento effettuato 
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7. Strumentazione 
 

I campionamenti ambientali sono stati eseguiti mediante l’uso di campionatori di aria 

digitale a portata costante del tipo CF20 light Acquaria e del tipo AIRFLOW. 

La linea di campionamento utilizzata nei monitoraggi è costituita dal campionatore d’aria e 

dal grembialino cilindrico di diametro pari a 25 mm dotato di membrana ai sensi del DM 

06/09/1994. I due elementi sono collegati tra loro da un tubo flessibile.  

 

 

 

 

Figura 3 Grembialino cilindrico   Figura 4 Schema Linea di Campionamento 
Polveri 

 

Linee di Campionamento 

1 Grembialino Cilidrico 

2 Campionatore di aria  

3 Tubo flessibile per il collegamento di 1 e 2 

Tabella 3 Specifiche Campionamenti 

  



 

 
14 

 
 

SE
M

 
SE

M
 0

0
 S

cu
o

la
 A

ld
o

 M
o

ro
 v

ia
 R

ed
ip

u
g

lia
_ 

C
a

n
eg

ra
te

   
 r

ev
. 0

0
 

8. Risultati dell’indagine 
 
Nella seguente tabella sono riportati i risultati ottenuti dal monitoraggio effettuato e quindi 

dalle analisi chimiche effettuate. 

 

Punto di 

Misura 

Valore misurato 

[ff/l] 
NOTE 

Valore di confronto 

DM 06/09/1994 

[ff/l] 

P1 < 0.4 

Sulla membrana campione 

non sono state identificate 

fibre asbestose 

2 

P2 < 0.4 
Sulla membrana campione 
non sono state identificate 

fibre asbestose 

2 

P3 < 0.4 
Sulla membrana campione 
non sono state identificate 

fibre asbestose 

2 

P4 < 0.4 
Sulla membrana campione 
non sono state identificate 

fibre asbestose 

2 

Tabella 4 Risultati monitoraggio e Limiti ai sensi del DM 06/09/1994 
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9. Conclusioni 
 

Su richiesta della Committenza, in data 01 Luglio 2023, è stato effettuato il monitoraggio 

dell’aria per la ricerca delle fibre di amianto aerodisperse (analisi effettuate in Microscopia 

in Scansione Elettronica) nel complesso scolastico Aldo Moro in via Redipuglia, 8 di 

Canegrate (MI). 

Il monitoraggio è stato effettuato presso la scuola in oggetto in 4 punti scelti in accordo con 

la Committenza, in data 01 Luglio 2023, in assenza di attività all’interno della scuola. 

I risultati del monitoraggio e delle analisi chimiche effettuate hanno rilevato concentrazioni 

di fibre di amianto aerodisperse inferiori ai limiti di rilevabilità del metodo analitico adottato 

(indicato come < 0.4 ff/l), ovvero sulle membrane analizzate non è stata individuata alcuna 

fibra di amianto.  

In relazione al monitoraggio effettuato dunque, all’interno dei locali esaminati al momento 

non è in corso un rilascio di fibre di amianto significativo. 
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10. Allegati 
 

Fanno parte della presente relazione i seguenti allegati: 
 

 
1. Rapporti di prova delle analisi effettuate 

2. Dati Tecnici degli strumenti di misura 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 
 

 
 
 
 

ALLEGATO 1 
 

RAPPORTI DI PROVA DELLE ANALISI EFFETTUATE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
Romeo Safety Italia Srl 6.520413072023ED0
Via Imperia, 26/28
20142 Milano (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.520/4

Numero 6520/4/2023 del 13/07/2023 Rev.01

Il presente rapporto di prova sostituisce ed annulla l'edizione precedente identificata con Numero 6520/4/2023 del  

Identificazione: P4

Provenienza: Scuola primaria Via Aldo Moro - Canegrate

01/07/2023Data prelievo:

Data ricevimento: 04/07/2023

Categoria merceologica: Amianto e Fibre Minerali Artificiali

Descrizione del campione: Filtro in policarbonato diam. 25mm porosità 0,8um

Imballaggio: Portafiltri in plastica diam. 25mm

Prelevato da: Cliente

Dati di campionamento: Volume campionato: 3440 l

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Fibre di amianto depositate su membrana

filtrante

   -0,0ff/mm2 04/07/23 - 05/07/23

DM 06/09/1994 SO GU n.288 10/12/1994 All. 2B

Fibre di amianto aerodisperse (Microscopia

Elettronica a Scansione)

   -<0,4ff/l 04/07/23 - 05/07/23

DM 06/09/1994 SO GU n.288 10/12/1994 All. 2B

Motivo della revisione: Modifica alle voci "identificazione" e "dati campionamento"

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari

Note: Ingrandimenti:3100x; n.campi:133; Area campo:0,0075mm2; Area totale:1,00205mm2
Incertezza, se espressa, riportata come intervallo di fiducia alla frequenza osservata (distribuzione casuale P:95%)

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
Romeo Safety Italia Srl 6.520313072023ED0
Via Imperia, 26/28
20142 Milano (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.520/3

Numero 6520/3/2023 del 13/07/2023 Rev.01

Il presente rapporto di prova sostituisce ed annulla l'edizione precedente identificata con Numero 6520/3/2023 del  

Identificazione: P3

Provenienza: Scuola primaria Via Aldo Moro - Canegrate

01/07/2023Data prelievo:

Data ricevimento: 04/07/2023

Categoria merceologica: Amianto e Fibre Minerali Artificiali

Descrizione del campione: Filtro in policarbonato diam. 25mm porosità 0,8um

Imballaggio: Portafiltri in plastica diam. 25mm

Prelevato da: Cliente

Dati di campionamento: Volume campionato: 3062 l

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Fibre di amianto depositate su membrana

filtrante

   -0,0ff/mm2 04/07/23 - 05/07/23

DM 06/09/1994 SO GU n.288 10/12/1994 All. 2B

Fibre di amianto aerodisperse (Microscopia

Elettronica a Scansione)

   -<0,4ff/l 04/07/23 - 05/07/23

DM 06/09/1994 SO GU n.288 10/12/1994 All. 2B

Motivo della revisione: Modifica alle voci "identificazione" e "dati campionamento"

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari

Note: Ingrandimenti:3100x; n.campi:133; Area campo:0,0075mm2; Area totale:1,00205mm2
Incertezza, se espressa, riportata come intervallo di fiducia alla frequenza osservata (distribuzione casuale P:95%)

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
Romeo Safety Italia Srl 6.520213072023ED0
Via Imperia, 26/28
20142 Milano (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.520/2

Numero 6520/2/2023 del 13/07/2023 Rev.01

Il presente rapporto di prova sostituisce ed annulla l'edizione precedente identificata con Numero 6520/2/2023 del  

Identificazione: P2

Provenienza: Scuola primaria Via Aldo Moro - Canegrate

01/07/2023Data prelievo:

Data ricevimento: 04/07/2023

Categoria merceologica: Amianto e Fibre Minerali Artificiali

Descrizione del campione: Filtro in policarbonato diam. 25mm porosità 0,8um

Imballaggio: Portafiltri in plastica diam. 25mm

Prelevato da: Cliente

Dati di campionamento: Volume campionato: 3057 l

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Fibre di amianto depositate su membrana

filtrante

   -0,0ff/mm2 04/07/23 - 05/07/23

DM 06/09/1994 SO GU n.288 10/12/1994 All. 2B

Fibre di amianto aerodisperse (Microscopia

Elettronica a Scansione)

   -<0,4ff/l 04/07/23 - 05/07/23

DM 06/09/1994 SO GU n.288 10/12/1994 All. 2B

Motivo della revisione: Modifica alle voci "identificazione" e "dati campionamento"

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari

Note: Ingrandimenti:3100x; n.campi:133; Area campo:0,0075mm2; Area totale:1,00205mm2
Incertezza, se espressa, riportata come intervallo di fiducia alla frequenza osservata (distribuzione casuale P:95%)

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
Romeo Safety Italia Srl 6.520113072023ED0
Via Imperia, 26/28
20142 Milano (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.520/1

Numero 6520/1/2023 del 13/07/2023 Rev.01

Il presente rapporto di prova sostituisce ed annulla l'edizione precedente identificata con Numero 6520/1/2023 del  

Identificazione: P1

Provenienza: Scuola primaria Via Aldo Moro - Canegrate

01/07/2023Data prelievo:

Data ricevimento: 04/07/2023

Categoria merceologica: Amianto e Fibre Minerali Artificiali

Descrizione del campione: Filtro in policarbonato diam. 25mm porosità 0,8um

Imballaggio: Portafiltri in plastica diam. 25mm

Prelevato da: Cliente

Dati di campionamento: Volume campionato: 3199 l

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Fibre di amianto depositate su membrana

filtrante

   -0,0ff/mm2 04/07/23 - 05/07/23

DM 06/09/1994 SO GU n.288 10/12/1994 All. 2B

Fibre di amianto aerodisperse (Microscopia

Elettronica a Scansione)

   -<0,4ff/l 04/07/23 - 05/07/23

DM 06/09/1994 SO GU n.288 10/12/1994 All. 2B

Motivo della revisione: Modifica alle voci "identificazione" e "dati campionamento"

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari

Note: Ingrandimenti:3100x; n.campi:133; Area campo:0,0075mm2; Area totale:1,00205mm2
Incertezza, se espressa, riportata come intervallo di fiducia alla frequenza osservata (distribuzione casuale P:95%)

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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ALLEGATO 2 
 

DATI TECNICI DEGLI STRUMENTI DI MISURA 

 













CERTIFICATO DI COLLAUDO E DI FUNZIONAMENTO - CALIBRATION CERTIFICATE

SISTEMA DI GESTIONE
AZIENDALE CONFORME
AI REQUISITI ISO 9001

ISO 14001

Certificato / Certificate n.  1773 / 2022
del / date 09-06-22

Spett.le
Romeo Safety Italia s.r.l.
Via Imperia, 25
20142 Milano MI

Strumento / Instrument :
AIRBOX - Variflow
Serial Number  : 0210350035

Strumento ricevuto il / Instrument received in date: 00-00-00
Strumento tarato il / Instrument calibrated in date: 01-12-21

Esito della prova / Test result: POSITIVO

Temperatura / Temperature: 23°C
Condizioni del laboratorio / Laboratory conditions Umidita / Umidity: 52%RH

Pressione / Pressure: 1080mbar

Sistema di calibrazione: Gilian GilibratorIII - Cella H  0181002008  sn. 8491001015

Flusso Campionatore (lt/min) Flusso su rilevato (lt/min)

8.00 8.00
16.00 16.00

Note :

Si certifica che lo strumento sopra menzionato e' stato controllato e tarato dalla RECOM INDUSTRIALE SRL con procedura standard secondo UNI CEI 17025

We hereby certify that we have tested and calibrated above products in accordance with the RECOM standard inspection procedures UNI CEI 17025

RECOM INDUSTRIALE SRL
Stefano Lugano

Recom Industriale - Via Pietro Chiesa,25R - 16149 Genova - Tel 0104695661 r.a. - Fax 0106424205
e-mail: info@recomind.com - web: www.recomindustriale.com
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